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gnickie Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacii S.A.
ul. Nowodworska 1

59-220 Legnica

stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy dziatajac na podstawie:

1. art. 4 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
22011 r. Nr 212, poz. 1263, Dz. U. 2 2012 r. poz. 460, poz. 892, z 2013 r., poz. 2)

2. § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia = dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez tudzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z 2010 r., Nr 72, poz. 466),

po rozpatrzeniu Sprawozdah z badania wody nr 135/N/SBM-w/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r.,

131/N/SBM-w/14, 134/N/SBM-w/14 i 101/N/SBCh-w/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.,

106/N/SBCh-w/14 i 108/N/SBCh-w/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. oraz Nr 190/14/WG/N/0254

i 192/14/WG/N/0256 z dnia 21 maja 2014 t.
stwierdza

przydatnosé do spozycia przez ludzi wody z wodociagu sieciowego Legnickiego Przedsigbiorstwa
Wodociagéw i lKanalizacji S.A.

UZASATNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2014 r. upowazniony przedstawiciel Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Legnicy, w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakoscia
wody, pobral do badah laboratoryjnych probki wody pochodzacej z wodociggu sieciowego
w LPWIK S.A. w nastepujacych punktach poboru:

— Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1 (Urzad ‘rminy)
-~ Warmatowice Sienkiewiczowskie 16
— Legnica, ul. Nowodworska 1 — Zakfad Produkcji Wody LPWIK S.A., pompownia I stopnia.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazaly, ze woda w pobranych probkach spetia
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, Nr 61, poz. 417, z pdzn. zm.).

W zwiazku z powyzszym, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy
stwierdzit przydatnos¢ do spozycia przez ludzi wody z wodociagu sieciowego LPWIK S.A.
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SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. (Laboratorium)

43-200 Pszczyna
ul. Cieszynska 52A
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Zleceniodawca

ID: 2854

Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu
Pl. Henryka Poboznego 6
59-241 Legnickie Pole

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2014-10-22 nr 3/2014, numer systemowy: 14015932

Cel hadarn: obszar regulowany prawnie

Opis probek

Miejsce poboru/ etykieta
zleceniodawcy

Nr laboratoryjny
Ly probki

Prébka:

© 104389/10/2014 Wodociag grupowy

Pompownia wody w Legnickim Polu
Dane zwigzane z pobieraniem prébek '

Nr Eabm"?)t;ryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
prébki
104389/10/2014 2014-10-29, godz.07:24 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN [SO
19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki

Barwa: brak Metnosé: brak

Zapach: brak

Pian pobierania: jzgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan

Data zakonczenia badan

2014-10-29, godz.18:26 2014-10-29

2014-11-01

Uwagi

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezer

SBS X0 PROSENT Sp. 20.0. | Lokalfzacie:

Pszezyna 43-200, Cieszynska 52a 1+48 32 443 2600 f +48 32 447 2072
Poznan 61-655, Gronowa 81 1448 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031
Wroctaw 54.424, Muchoborska 18 1 +48 32 448 2500 f +48 771 388 7562
Lezajsk 37-300, Wierzawice §74 1 +48 32 449 2500 f +48 17 241 1391
Szeracin 70-661, Gdanska 16 B 1+48 91 421 3517 f +48 91 421 3517

Spol Zit:

7; Pi6rko

1

Kierownik Biura bstugi Klienta

Laboratoria:

Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a
Fita 64-920, Na Leszkowig 4
Dziatdowo  13-200, Hallera 35

Lezajsk 37-300, Wierzawice 874

wwww. pl.sgs.com

t

Member of the SGS Group {SGS SA)

NIP 638-15-69-512, REGON 240157537, Sad Rejonowy Katowice - Wschdd w Katowicach Wydzial Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowegs ne KRS 0000332989

Kapital zakladowy 2 553 $00.00 24

Woda uzdatniona
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Pszczyna 2014-11-03

. Wyniki badan | Niepewnosé % § | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka ide"tf:;a:‘ﬁ: ;?tOdy g rozszerzona %_E é s:;s;t:s: NDS)
104389/10/2014 sg § wskaznikow
pH - PN-EN IS0 10523:2012 {A) 7.8 0,3 TEIMW]| 65-95922
Chlor welny mg/l K&1-5.7-27 (A) 0,17 0,03 TE |MW £03224
Przewodnos¢ elektryczna pSfem PN-EN 27888:1999 (A) 476 +48 TE | MW <2500 %22
whasciwa (PEW) w temp, 25°C
Oléw (Pb) gl PN-EN 150 17294-2:2006 (A) <4,0 - P3| MW <10
Kadm {Cd) pgf PN-EN 1SO 17294-2:2G06 (A} < (4,30 - PS MW £5
Miedz (Cu) mgfl PN-EN IS0 17284-2:2006 {A) 0,0022 40,0003  |PS MW s2,0%2
Chrom (Cr) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (&) <4,0 - PS IMW £50
Riet (Hg) pgh PN-EN 1483:2007 (A) < 0,050 - PS | MW $1
S6d {Na) mg/ PN-EN ISO 17294-2:2006 {A) 12,1 +1,3 PS MW <200
Glin {Al) gl PN-EN SO 17294-2:2006 (A) <10,0 - PS |Mwy £200
Mangan {(Mn} pafl PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) <4,0 - PS MW £50
Zelazo (Fe) g/ PN-EN IS0 17294-2:2006 (A) < 80,0 . PS IMw <200
Nikief (Ni) gl PN-EN IS0 17294-2:2006 (A) <50 - PS MW <20
Arsen {As} pgh PN-EN IS0 17294-2:2006 (A) <1,0 - PS MW 210
{ Selen(Se) gl PN-EN iSO 17204-2:2006 (A) <20 - PS MW <10
Antymon (Sb) pg/l PN-EN IS0 17204-2:2006 (A) <1,0 - PS |MW 55
Bor (B) mg/l PN-EN IS0 17294-2:2006 (A) < (0,050 - PS iMwW £1,0
Metnose NTU PN-EN IS0 7027:2003 (A} 0,24 0,08 PS |MW g1928
Barwa mgPt PN-EN I1SO 7887:2012 (A) <5 - FS (MW £15493
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:20086 (A) <1 - PS MW -hed
Liczba progowa smaku {TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS (MW -z
Utlenialnosé z KMnQO, (Indeks mg/ PN-EN IS0 8467:2001 (A) 1,96 10,30 PS 1MW £58t9z3
nadmanganianowy)
Chlorki (Cr) mgh PN-EN 1SO 10304-1:2009 (A) 26,9 54 PS |MW £2509 28
Siarczany (50,%) mg/l PN-EN 1SC 10304-1:2008 (A) 497 10,0 PS iMwW <2509 =3
Fluorki (F7) mgh PN-EN 1SO 10304-1:2009 (A) 0,16 0,04 PS MW 15
Bromiany ugf! PN-EN 1SO 15061:2003 (A) <50 - PS (MW =f092!
Amonowy jon (NH,") " mg PN-EN SO 11732:2007 (A) <{,05 - PS IMW 0,5
Azotany (NO;) mgl PN-EN 130 13395:2001 {A) < 4,50 - PS MW £50 %27
Azotyny (NO,) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 (A} < 0,03 - PS [mw £0,5221
Cyjanki ugll PN-EN ISO 14403-2:2012 (A) <15 - PS IMW <50
! 3enzo(a)piren ngh KJ--5.4-97 (A} < 0,008 - PS 1MW <0,010
Suma wielopierécieniowych ngi KJ--5.4-87 (A) < 0,024 - PS |MW 0,10 1% 22
weglowodorow aromatycznych
(WWA)
Benzen ugh PN-EN IS0 15680:2008 {(A) < (0,50 - PS i MW 1,0
Chilorek winylu g/l PN-EN [SO 15680:2008 (A) < 0,20 - PS MW =<0,50 701422
1,2-Dichloroetan pg/l PN-EN IS0 15680:2008 (A) < (0,90 - PS [MW £3,0
Suma trichloroetenu i pat PN-EN 1SC 15680:2008 (A) < 2,00 - PS MW <10
tetrachloroetenu (Suma
trichloroetylenu i tefrachloroetylenu)
Suma trihalometandw (THM) pg/l PN-EN 150 15680:2008 (A) 278 8,4 PS (MW <1opdimmz2
4,4-DDD (Pestycyd) ng/! PN-EN IS0 6468:2002 (A) < 0,020 - PSIMW] <0109 =2
4,4-DDE {Pestycyd) ugfl PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS IMw £0,10 822
4.4-DDT (Pestycyd) g/l PN-EN SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PSIMW!  <p108%?
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. Wyniki badan | Niepewnos¢ | < T | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka |dentyfikacia metody rozszerzona ™) 2% § warto$cl yos
badawczej 5 = Loy [NDS)
104389/10/2014 EE g wskaznikow
<L
alfa-HCH (Pestycyd) of PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 A PS [MW| <010 %22
beta-HCH (Pestycyd) ng/ PN-EN IS0 6468:2002 (A) < (0,020 - PS |Mw £0,109 %2
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ugf PN-EN IS0 6468:2002 (A) < (0,020 - PS iMW £0,10% 22
delta-HCH (Pestycyd) Leght PN-EN IS0 B468:2002 (A) < 0,020 - PS MW  <0,70%=2
Pentachlorobenzen (Pestycyd) ugf PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS 1MW £0,10% 22
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ug/! PN-EN ISQ 6468:2002 (A) < 0,020 - PS MW £0,10% %2
Aldryna (Pestycyd) ugh PN-EN 1SO 8468:2002 (A) < 0,020 - PS | MW £0,03 %22
Dieldryna (Pestycyd) ugfl PN-EN 1SO 6468:2002 {A) < 0,020 - PS5 [Mw £0,032322
Endryna (Pestycyd) gl PN-EN SO 6468:2002 (A) < 0,020 ; PSIMW| <010972
Aldehyd endryny {Pestycyd) pgh PN-EN 150 6468:2002 (A) < 0,020 - PS (MW 0,10 %22
Izodryna (Pestycyd) ol PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PSIMW| <010 22
Heptachlor (Pestycyd) ugfl PN-EN IS0 6468:2002 (A) < 0,020 - PS |MW £0,039=2
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) Hgh PN-EN 150 6468:2002 (A) < 0,020 - PS MW < 0,03 822
Endosulfan alfa (1) {Pestycyd) gl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PSIMW| <0109 22
Endosulfan beta (!l) (Pestycyd) g/ PNEN SO 6468:2002 (A) < 0,020 ; PSIMW] <0105
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) pgh PN-EN 150 6463:2002 (A} < (0,020 - PS (MW £0,108 22
Metoksychlor (Pestycyd) g PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS|MW| <01097%2
Suma pestycydow pgil PN EN ISO 6468:2002 (A) < 0,40 - PS|MW| =<05p8i922
Liczba mikroorganizmaw w 22#2°C | jtk/1m| PN-EN IS0 6222:2004 (A} <1 - PS | Mw bez
po 72h nieprawidiowych
zmian
Liczba enterokokdw katowych jtk/100mil PN-EN SO 7899-2:2004 (A) 0 - PS5 MW 0
Liczba Clostridium perfringens fk/100mi Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 0 - PS |MW g#ze
facznie ze sporami listopadal1998 r. (A}
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN IS0 0 - PS (MW guzt
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)
Liczba Escherichia coli it/ 100m} PN-EN ISO 0 - PS [MW 0.
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
{A)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 mi

U - niepewnos¢ metody badan fizyko-chericzaych okre$lono jako niepewnosé rozszerzona. Wspotczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 85%.
Niepewno$¢ rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego

wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
- DS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U.nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r., nr 72, poz. 466)




